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Legende brandveiligheid
uitgang

vlucht richting / (nood)uitgang
vlucht via trap
verzamelplaats bij evacuatie
circulatie- en evacuatiewegen

compartimentsscheiding EI30
compartimentsscheiding EI60
compartimentsscheiding EI120

droge blusleiding
brandblusapparaat (1 per 150m?)
brandslanghaspel

handbrandmelder
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aanduiding (afgewerkt) vloerniveau

Brandcompartimenten

Brandcompartimenten

droge blusleiding

evacuatieplannen
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verdiepingsnummer
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- primaire uitgang
|:> secundaire uitgang

aantrede en optrede trap Name . Area Name . Area
deur - 930 = deurblad breedte
BC_+00.1_1 100,32 m?
o BC_+00_1 286,67 m? BC_-01_01 67,26 m?
BC_+01.1_01 119,95 m? BC_-01_02 20,31 m?
e dour BC_+01/+02_01 1023,30 m? BC_-01_03 13,67 m?
BC_+02.1_01 105,82 m? BC_-01_04 51,67 m?
BC_+03.1_01 121,26 m? BC_-01_05 15,50 m?
fourmet renqueersind =22 BC_+03/+04_01 987,85 m?|  |BC_-01_06 20,86 m?
BC_+05/+06_01 904,58 m? BC_-01_07 28,72 m?
BC_helling -01 naar -02 221,09 m? BC_-01_08 5,99 m?
BC_parkeergarage -01/-02/-03 177,94 m? BC -01_09 33,36 m?
4048,77 m? 257,35 m?
BC_-02_01 14,24 m?
BC_-02_02 14,41 m?
BC_-02_03 47,20 m?
| BC_-02_04 63,18 m?
GEBOUWEN PETERSELIESTRAAT / BROEKSTRAAT BC_-02_05 3’98 m?2
BC_-02_06 6,82 m?
B 149,83 m?
™ BC_-03_01 32.87 m?
S BC_-03 02 28,06 m?
G BC_-03 03 31,20 m?
G BC_-03_04 6,07 m?
S BC_-03_05 62,98 m?
/ BC_-03_06 3,98 m?
| 165,18 m?
__[BC_+00 2 28,95 m?
BC_+00_3 136,37 m?
BC_+00 4 35,80 m?
201,13 m?
i 74 //
BC_helling -01 naar -02 67,65 m?
Luchtgroep kantoor BC_helling -02 naar -03 296,15 m?
Warnieporpt 2 BC_parkeergarage -01/-02/-03 1786,79 m?
Technische buitenruimte / 2150,59 m?

Warmtepompt 1
Lucht/water

nepane
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Renovatie en herinrichting kabinetsgebouw Vlaamse Overheid
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